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Interruttore orario
serie 628
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IMPIANTI AUTONOMI CON CALDAIE MURALI - ESEMPIO DISTRIBUZIONE CON SEPCOLL ESTERNO 2+2

2 circuiti a punto fisso + 2 circuiti diretti
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1° sem. ’04 1° sem. ’04CALEFFI10-480 10-480

Valvola
serie 220

Valvola termostatica
a doppia squadra
serie 225

Comando termostatico
serie 200

Per altre configurazioni
ved. CARTELLA 50

IMPIANTI A PANNELLI RADIANTI

Pompa radiatori a velocità
variabile autoregolante

Collettore
premontato
serie 668

Valvola di
sfogo aria
serie 5020

Collettore
separatore
SEPCOLL
serie 559

Gruppo di
regolazione
termostatico
serie 163
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Cronotermostato
serie 739

Cassetta
serie 659

Circolatore

Valvola di
intercettazione


